
2019 

г. Челябинск, 
 ул. Энгельса 44 «Д» 

+7351 225 49 08

Свидетельство № 1238.03-2012-7453243220-П-123 от 05.05.2017 

Жилой дом (стр.№5) с административными помещениями и 
встроенным детским садом на участке 2-го этапа 1 очереди 

микрорайона Западный луч в Центральном районе 
г. Челябинска. 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 7. Технологические решения. Оси 5-10 

269-ЕП-2018-ИОС7.2 

Том №5.6.2

Изм. № док. Подп. Дата 

1 94-19 05.19 
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г.Челябинск, 
ул. Энгельса 44 «Д» 

+7351 225 49 08

сетей микрорайона в границах

ул. Труда – ул. Энгельса – р. Миасс – ул. Косарева (проект)

г. Челябинск, Центральный район 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений

2345-ИОС4.1 

Том №5.4.1

Директор ООО «ЕСК-Проект» И.Г. Кузьмина 

Главный инженер проекта П.С. Коваль 

Свидетельство № 1238.03-2012-7453243220-П-123 от 05.05.2017 

Жилой дом (стр.№5) с административными помещениями и 
встроенным детским садом на участке 2-го этапа 1 очереди 

микрорайона Западный луч в Центральном районе 
г. Челябинска. 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 7. Технологические решения. Оси 5-10 

269-ЕП-2018-ИОС7.2 

Том №5.6.2



2 
С

о
г

л
а

со
в

а
н

о
 

В
з
а

м
. и

н
в

. №
 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
т

а
 

269-ЕП-2018-ИОС7.2.С1 94-19  05.19 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
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. №
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. Разраб. Королева 20.05.19 

Содержание тома

Стадия Лист Листов 

П 1 4

ООО "ЕСК-Проект" Н.контр. Плюта 20.05.19 

ГИП Коваль 20.05.19  

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

269-ЕП-2018-ИОС7.2.С Содержание тома 2 

269-ЕП-2018-ИОС7.2.ТЧ Текстовая часть 6 

1 Cведения о производственной программе и 

номенклатуре продукции, характеристика 

принятой технологической схемы 

производства в целом и характеристика 

отдельных параметров технологического 

процесса, требования к организации 

производства, данные о трудоемкости 

изготовления продукции 

6 

2 Обоснование потребности в основных видах 

ресурсов для технологических нужд 
6 

3 Описание мест расположения приборов 

учета используемых в производственном 

процессе энергетических ресурсов и 

устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов 

6 

4 Описание источников поступления сырья и 

материалов 
6 

5 Описание требований к параметрам и 

качественным характеристикам продукции 
6 

6 Обоснование показателей и характеристик 

(на основе сравнительного анализа) принятых 

технологических процессов и оборудования 

6 

7 Обоснование количества и типов 

вспомогательного оборудования, в том числе 

грузоподъемного, транспортных средств и 

механизмов 

7 

8 Перечень мероприятий по обеспечению 

выполнения требований, предъявляемых к 

техническим устройствам, оборудованию, 

зданиям, строениям и сооружениям на опасных 

производственных объектах 

7 

- -
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.С

Лист 

2 
Изм. Кол. Лист № док 

 
Дата                                         Подпись 

9 Сведения о наличии сертификатов 

соответствия требованиям промышленной 

безопасности и разрешений на применение 

используемого на подземных горных работах 

технологического оборудования и технических 

устройств 

7 

10 Сведения о расчетной численности, 

профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам 

производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности 

7 

11 Перечень мероприятий по обеспечению 

требований по охране труда при 

эксплуатации производственных и 

непроизводственных объектов капитального 

строительства 

7 

12 Описание автоматизированных систем, 

используемых в производственном процессе 
8 

13 Результаты расчетов о количестве и 

составе вредных выбросов в атмосферу и 

сбросов в водные источники 

8 

14 Перечень мероприятий по предотвращению 

(сокращению) выбросов и сбросов вредных 

веществ в окружающую среду 

8 

15 Сведения о виде, составе и планируемом 

объеме отходов производства, подлежащих 

утилизации и захоронению, с указанием 

класса опасности отходов 

9 

16 Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к 

устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в производственном процессе, 

позволяющих исключить нерациональный 

расход энергетических ресурсов, если такие 

требования предусмотрены в задании на 

проектирование 

9 
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.С 

Лист 

      
3 

Изм. Кол. Лист № док 
 

Дата 

 

 

                                        Подпись              

 

17 Обоснование выбора функционально-

технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений, 

используемых в объектах производственного 

назначения, в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

(за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не 

распространяются) 

9 

 

18 Описание и обоснование проектных решений, 

направленных на соблюдение требований 

технологических регламентов 

9 

 

19 Описание мероприятий и обоснование 

проектных решений, направленных на 

предотвращение несанкционированного 

доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов, - для 

объектов производственного назначения 

10 

 

20 Описание технических средств и 

обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных 

устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, 

строений, сооружений социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, 

нежилых помещений в многоквартирных 

домах, в которых согласно заданию на 

проектирование предполагается 

единовременное нахождение в любом из 

помещений более 50 человек и при 

эксплуатации которых не предусматривается 

установление специального пропускного 

режима 

10 

 

21 Описание и обоснование проектных решений 

при реализации требований, 

предусмотренных статьей 8 Федерального 

закона "О транспортной безопасности" 

11 
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.С 

Лист 

      
4 

Изм. Кол. Лист № док 
 

Дата 

 

 

                                        Подпись              

 Таблица регистрации изменений 12 

269-ЕП-2018-ИОС7.2.ГЧ Графическая часть  

 
План расстановки оборудования цокольного 

этажа в осях 5-8 
1 

 
План расстановки оборудования цокольного 

этажа в осях 9-10 
2 

 
План расстановки оборудования 1-го этажа в 

осях 5-8 
3 

 
План расстановки оборудования 1-го этажа в 

осях 9-10 
4 

 
План расстановки оборудования 2-го этажа в 

осях 5-8 
5 

 
План расстановки оборудования 2-го этажа 

в осях 9-10 
6 

 Спецификация оборудования 7 
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.ТЧ 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
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. Разраб. Королева 20.05.19 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

П 1 7 

ООО "ЕСК-Проект" Н.контр. Плюта 20.05.19 

ГИП Коваль 20.05.19 

1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристика 

принятой технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных 

параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о 

трудоемкости изготовления продукции 

Не разрабатывался. 

2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд 

Не разрабатывался. 

3 Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном 

процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Не разрабатывался. 

4 Описание источников поступления сырья и материалов 

Не разрабатывался. 

5 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции 

Не разрабатывался. 

6 Обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) 

принятых технологических процессов и оборудования 

Не разрабатывался.

1 94-19  05.19 - -
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.ТЧ

Лист 

2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

7 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе 

грузоподъемного, транспортных средств и механизмов 

Количество и тип вспомогательного оборудования, предусмотренное в офисных 

помещениях см. графическую часть.  

8 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к 

техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных 

производственных объектах 

Не разрабатывался. 

9 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной 

безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах 

технологического оборудования и технических устройств 

Не разрабатывался. 

10 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и 

их оснащенности 

Не разрабатывался. 

11 Перечень мероприятий по обеспечению требований по охране труда при эксплуатации 

производственных и непроизводственных объектов капитального строительства 

Требования охраны труда работников предусмотрены в Трудовом кодексе (ТК РФ) 

(Часть 3; Раздел Х. Охрана труда; Глава 34. Требования охраны труда). 

Приняты следующие мероприятия по охране труда, технике безопасности и 

противопожарные: 

- здание обеспечено рассредоточенными эвакуационными выходами;

- предусмотрена система оповещения людей о пожаре;
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.ТЧ

Лист 

3 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

- электропроводка выполнена в соответствии с требованиями п.п.7-4-36…7-4-

39ПУЭ-86; 

Принятые в проекте технологические решения и рациональный режим работы, 

материалы, рациональное размещение технологического оборудования и эвакуационных 

проходов обеспечивают безопасные условия труда и соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов по охране труда, технике безопасности и 

противопожарным мероприятиям.  

Для создания комфортных условий работы в помещениях, в проекте выполнена 

приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением. 

Предусмотрена освещенность помещений в соответствии с требованиями норм и 

правил для кабинетов. 

Безопасность и охрана труда обеспечивается выполнением соответствующих 

инструкций по видам работ и контролем за выполнением этих инструкций, но в первую 

очередь, обеспечением квалифицированными кадрами. 

12 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе 

Не разрабатывался. 

13 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов 

в водные источники 

Не разрабатывался. 

14 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных 

веществ в окружающую среду 

Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов 

вредных веществ в окружающую среду разработан в разделе 269-ЕП-2018-ООС. 

15 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих 

утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов 
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.ТЧ

Лист 

4 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства 

представлены в разделе 269-ЕП-2018-ООС. 

16 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на 

проектирование 

Не разрабатывался. 

17 Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Не разрабатывался. 

18 Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований 

технологических регламентов 

Настоящий подраздел проекта выполнен в соответствии с заданием заказчика на 

разработку проектной документации и с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и

сооружений. Общие требования проектирования» (утв. Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 5 июля 2011 г. № 320) и с учетом требований Федерального 



10
В

з
а

м
. и

н
в

. №
 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
т

а
 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 

269-ЕП-2018-ИОС7.2.ТЧ

Лист 

5
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» в области противодействия терроризму; 

- ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования.

Раздел 1. Общие положения»; 

- ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация.

Общие технические требования. Методы испытаний». 

Офисные помещения предусмотрены на цокольном, 1 и 2 этажах здания. В цоколе 

размещается 36 сотрудников, на первом этаже – 64 сотрудника, на втором этаже – 44 

сотрудника. 

Всего предусмотрено 6 кабинетов. Штат сотрудников 144 человека. 

Режим работы: 8-ми часовой рабочий день, 5-ти дневная рабочая неделя. 

19 Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на 

предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных 

средств и грузов, - для объектов производственного назначения 

Не разрабатывался. 

20 Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на 

обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в 

многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается 

единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации 

которых не предусматривается установление специального пропускного режима 

По определению ГОСТ Р 22.0.02-94 проектируемый объект не является потенциально 

опасным объектом. 

Технические средства, направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия, 

боеприпасов в офисных помещениях жилого дома N5 не предусмотрены. Согласно 

разработанных технических решений численность сотрудников, одновременно 

находящихся в здании, составляет 144 человека. При эксплуатации здания необходимо 

предусмотреть установление специального пропускного режима при входе здание; 

оборудовать вход стойкой рецепции. 
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269-ЕП-2018-ИОС7.2.ТЧ

Лист 

6
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования» здание должно быть оснащено 

следующими средствами защиты: 

- СОТ – система охранная телевизионная;

- СЭС – система экстренной связи;

Сети связи разработаны в разделе 269-ЕП-2018-ИОС5. 

21 Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности" 

Не разрабатывался. 
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