
2019 

г. Челябинск, 
 ул. Энгельса 44 «Д» 

+7351 225 49 08

Свидетельство № 1238.03-2012-7453243220-П-123 от 05.05.2017 

Объект: «Жилой дом (стр№5) с административными помещениями 
и встроенным детским садом на участке 2-го этапа 1 очереди 

микрорайона Западный луч в Центральном районе г. Челябинска» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 5. Сети связи. Оси 6-7

269-ЕП-2018-ИОС5.1
Том №5.5 

Изм. № док. Подп. Дата 

1 94-19 04.19 

2 112-19 05.19
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г.Челябинск, 
ул. Энгельса 44 «Д» 

+7351 225 49 08

Свидетельство № 1238.03-2012-7453243220-П-123 от 05.05.2017 

Объект: «Жилой дом (стр№5) с а дминистративными помещениями 
и встроенным детским садом на участ

 
 
ке 2-го этапа 1 очереди 

микрорайона Западный луч в Центральном районе г. Челябинска» сетей микрорайона в границах

ул. Труда – ул. Энгельса – р. Миасс – ул. Косарева (проект)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
г. Челябинск, Центральный район 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подраздел 5 . Сети связи. Оси 6-7 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений

Том №5.5 

2345-ИОС4.1 

Том №5.4.1

Директор ООО «ЕСК-Проект» И.Г. Кузьмина 

Главный инженер проекта П.С. Коваль 

269-ЕП-2018-ИОС5.1
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269-П-2018-ИОС5.1-С 
Изм. Кол.у

ч

Лист №док. 

док.

Подп. Дата 

Исполнил 

Агеева

Высоцкая 04.19 

Текстовая часть 

Стад

ия

Лист Листов 

Рук.группы Ильина 04.19 П 1 4 

Н.контроль Коваль 04.19 

ООО «ЕСК-Проект» ГИП Коваль 04.19 

Обозначение Наименование 
Примечание 

(страница) 

269-ЕП-2018-ИОС5.1 Титульный лист 1 

269-ЕП-2018-ИОС5.1-С Содержание 2-4 

269-ЕП-2018-СП Состав проекта 

269-ЕП-2018-ИОС5.1-ТЧ  Текстовая часть 

Подраздел «Сети связи». 

Общие данные 

6 

а) сведения о емкости присоединяемой 

сети связи объекта капитального 

строительства к сети общего пользования 

 7 

б) характеристика проектируемых 

сооружений и линий связи, в том числе 

линейно-кабельных – для объектов 

производственного назначения 

7 

в) характеристика состава и структуры 

сооружений и линий связи 

7 

г) сведения о технических, 

экономических и информационных 

условиях присоединения к сети связи 

общего пользования 

8 

д) обоснования способа, с помощью 

которого устанавливается соединение 

сетей связи (на местном, внутризонном и 

междугородном уровнях) 

8 

е) местоположения точек присоединения 

и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

8 

ж) обоснование способов учета трафика 8 

з) перечень мероприятий по обеспечению 

взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе 

обоснование способа организации 

взаимодействия между центрами 

управления присоединяемой сети связи и 

сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации  

8 

и) перечень мероприятий по обеспечению 

устойчивого функционирования сетей 

9 
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269-ЕП-2018-ИОС5.1-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 112-19 05.19 

2 Изм. Кол.уч Лист № 

док.

Подп. Дата 

связи, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях 

к) описание технических решений по 

защите информации (при необходимости) 

9 

л) характеристика и обоснование 

принятых технических решений в 

отношении технологических сетей связи, 

предназначенных для обеспечения 

производственной деятельности на 

объекте капитального строительства, 

управления технологическими 

процессами производства (систему 

внутренней связи, часофикацию, 

радиофикацию (включая локальные 

системы оповещения в районах 

размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного 

мониторинга технологических процессов 

и охранного теленаблюдения) – для 

объектов производственного назначения 

9 

м) описание системы внутренней связи, 

часофикации, радиофикации, 

телевидения – для объектов 

непроизводственного назначения 

10 

н) обоснование применяемого 

коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет 

исходящего трафика на всех уровнях 

присоединения 

19 

о) характеристика принятой локальной 

вычислительной сети (при наличии) – для 

объектов производственного назначения 

19 

п) обоснование выбранной трассы линий 

связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том 

числе воздушных и подземных участков; 

определение границ охраняемых зон 

линий связи исходя из особых условий 

пользования 

19 

Техника безопасности 20 

Регламентные работы 20 

269-ЕП-2019-ИОС5.1-ТРИ Таблица регистрации изменений 21 
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269-ЕП-2018-ИОС5.1-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 112-19 05.19 

3 Изм. Кол.уч Лист № 

док.

Подп. Дата 

Графическая часть 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

2 

Условные графические обозначения 22 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

3 

Структурная схема 

телефонизации,  и 

сети интернет жилого дома 

23 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

4 

Структурная схема 

радиофикационной сети жилого дома 

24 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

5 

Структурная схема 

домофонной сети жилого дома 

25 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

6 

Схема структурная распределительной 

сети системы коллективного 

приема эфирного телевидения (начало) 

26 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

7 

Схема структурная распределительной 

сети системы коллективного 

приема эфирного телевидения 

(окончание) 

27 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

8 

Схема структурная системы 

радиофикации детского сада 

28 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

9 

Схема соединений домофонной сети 

 детского сада 

29 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ,  лист 

10 

Схема структурная систем тревожной 

сигнализации для МГН и селекторной  

связи зоны безопасности МГН детского 

сада 

30 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

 лист 11 

План внутренних сетей связи цокольного 

 этажа в осях 1-11 

31 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

лист 12 

План внутренних сетей связи цокольного 

 этажа в осях 12-20 

32 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

 лист 13 

План внутренних сетей связи 1-го 

 этажа в осях 1-11 

33 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

лист 14 

План внутренних сетей связи 1-го 

 этажа в осях 12-20 

34 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

 лист 15 

План внутренних сетей связи 2-го 

 этажа в осях 1-11 

35 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

 лист 16 

План внутренних сетей связи 2-го 

 этажа в осях 12-20 

36 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

 лист 17 

План внутренних сетей связи 3-го 

 этажа в осях 1-11 

37 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

 лист 18 

План внутренних сетей связи 3-го 

 этажа в осях 12-20 

38 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

 лист 19 

План внутренних сетей связи типового 

этажа (4-19-го этажа) в осях 1-11

39 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, План внутренних сетей связи типового 40 
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Лист 
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4 Изм. Кол.уч Лист № 

док.

Подп. Дата 

 лист 20 этажа (4-20-го этажа) в осях 12-20 Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

лист 21 

План внутренних сетей связи 20-го

 этажа в осях 1-11 

41 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

лист 22 

План внутренних сетей связи 21-го

 этажа в осях 12-20 

42 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

лист 23 

План внутренних сетей кровли 

 в осях 1-11 

43 

Изм.2/Зам. 

269-ЕП-2019-ИОС5.1.ГЧ, 

лист 24 

План внутренних сетей кровли 

 в осях 12-20 

44 

Изм.2/Зам. 
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269-П-2018-ИОС5.1-С 
Изм. Кол.у

ч

Лист №док. 

док.

Подп. Дата 

Исполнил 

Агеева

Высоцкая 04.19 

Текстовая часть 

Стад

ия

Лист Листов 

Рук.группы Ильина 04.19 П 1 15 

Н.контроль Коваль 04.19 

ООО «ЕСК-Проект» ГИП Коваль 04.19 

Подраздел «Сети связи» 

Общие данные 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным 

техническим условиям и выполнена в соответствии с требованиями: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. 

Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; 

- Федеральный закон Российской Федерации РФ №126-ФЗ от 07.07.03 "О связи" с 

изменениями, принятыми в 2007 г; 

изменениями, принятыми в 2007 г; 

-  СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование»; 

-  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009»; 

-  СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования»; 

-  РД 45.120-2000 «Руководство по строительству линейных сооружений связи Нормы 

технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»; 

-  ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок». 

       - ГОСТ Р53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной 

безопасности» 



В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
 

7

269-ЕП-2018-ИОС5.1-ТЧ 
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док.

Подп. Дата 

а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети общего пользования 

Настоящим проектом предусматривается оснащение проектируемого жилого дома  

следующими системами:  

-телефонизация;  

-телевидение; 

-радиофикация; 

-сети Интернет; 

-сеть домофонной связи. 

Емкость проектируемых сетей связи многоквартирного жилого дома к 

сетям общего пользования составляет 360 абонентов.

Настоящим проектом предусматривается оснащение проектируемого детского сада 

(расположенного на цокольном, 1, 2 этажах жилого дома) следующими системами:  

- системой радиофикации; 

- системой телефонизации; 

- системой приема эфирного телевидения; 

- структурированной кабельной системой (ЛВС, интернет); 

- системой тревожной сигнализации для МГН; 

- системой двухсторонней связи с зоной безопасности для МГН; 

- системой видеонаблюдения; 

- системой видеодомофонной связи. 

Емкость проектируемой телефонной сети детского сада составляет 12 абонентов.  

Емкость локально-вычислительной сети (доступ в интернет) составляет 12 абонентов. 

Емкость сети радиофикации детского сада составляет 23 абонента. 

б) характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 

линейно-кабельных – для объектов производственного назначения 

Проектируемый детский сад не является объектом производственного назначения. 

в) характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Точкой присоединения сетей телефонизации, телевидения и сети интернет, 

радиофикации, согласно ТУ (см. ПЗ).  

Ввод кабеля ВОК (волоконно-оптического кабеля) в здание выполняется в кабельной 

канализации. Ввод кабелей в здание выполняется с отметки земли.  

 В серверной детского сада предусмотреть установку телекоммуникационного 
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Лист 
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3 Изм. Кол.уч Лист № 

док.

Подп. Дата 

шкафа ТШ (узла доступа). Электропитание узла доступа предусмотрено в 

электротехнической части проекта.  

Оптический кабель оконечивается в оптическом кроссе в шкафу ТШ. 

Расключение медножильного кабеля предусмотрено на плинтах типа Krone в шкафу 

ТШ1. 

г) сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

Сети телефонизации, радиофикации и интернет выполняются согласно техническим 

условиям на проектирование  ТУ (см. ПЗ), выданных ПАО «Ростелеком». 

д) обоснования способа, с помощью которого устанавливается соединение сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Соединение сетей связи осуществляется на основании технических условий на проектирование 

ТУ (см. ПЗ),  выданных ПАО «Ростелеком». 

е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Точкой присоединения к сетям связи является – центральная станция проводного 

вещания (ЦСПВ), расположенная по адресу ул. Тимирязева, 29. 

Для комплекса работ проектированию и строительству внешних сетей 2-го этапа 

застройки микрорайона «Западный луч» Заказчик заключит договор с Челябинским филиалом 

ПАО «Ростелеком», согласно гарантийного письма №1031 от 27.05.2019г. 

ж) обоснование способов учета трафика 

Заданием на проектирование и техническими условиями учет трафика не 

предусмотрен. 

з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации 

взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи 

общего пользования, взаимодействия систем синхронизации  



В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
 

9

269-ЕП-2018-ИОС5.1-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 112-19 05.19 

4 Изм. Кол.уч Лист № 

док.

Подп. Дата 

Разработка мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации заданием на проектирование  не предусмотрены. 

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе  в чрезвычайных ситуациях 

Для  устойчивого функционирования сетей связи предусматривается: 

- ограничение доступа посторонних лиц к оборудованию сетей связи; 

- установка оборудования сетей связи в защитных шкафах; 

- установка основного оборудования в помещении серверной и в помещении охраны 

(с постоянным пребыванием дежурного персонала). 

к) описание технических решений по защите информации (при необходимости) 

Заданием на проектирование разработка технических решений по защите информации 

не предусматривается. 

л) характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 

процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 

теленаблюдения) – для объектов производственного назначения 

Проектируемый жилой дом с встроенным детским садом не является объектом 

производственного назначения, разработка технологических сетей связи, предназначенных для 

обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства не 

требуется. 
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м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 

телевидения – для объектов непроизводственного назначения 

ЖИЛОЙ ДОМ 

Сеть ШПД (интернет, телефон, телевидение) 

Проектом предусматривается оснащение проектируемого жилого здания со 

встроенными помещениями системой широкополосного доступа.  

Сеть широкополосного доступа построена по технологии FTTH/GPON, позволяющей 

предоставить мультисервисные телекоммуникационные услуги (фиксированный телефон, 

высокоскоростной доступ в интернет, цифровое телевидение).  

Ввод магистрального волоконно-оптического кабеля (ВОК) предусмотрен в помещении 

подвала. Устанавливается оптический распределительный шкаф (ОРШ) типа "ШКОН", далее 

кабель в проектируемом здании оконечить БОН с установкой сплиттеров.   

      Распределительные сети выполнены кабелями марки ОК-НРСнг(А)-HF. На каждом 

этаже в слаботочных отсеках УЭРМ устанавливаются оптические ответвители "ОЭ-6". 

Подключение квартир к сети ШПД производится от оптических ответвителей до абонентского 

ONT терминала в квартирах с использованием оптических шнуров "ШОС-S7", при 

заключении договора на предоставление доступа к услугам сети ШПД. 

Прокладка распределительных ВОК выполняется: 

- в гофрированных трубах ПВХ по техпомещениям подвала;  

- в гладких трубах ПВХ в слаботочных отсеках этажных шкафов при вертикальной прокладке. 

- прокладка абонентских ВОК выполняется в пластиковых кабель-каналах с разделительной 

перегородкой по межквартирным коридорам с креплением к стенам.  

Сети телефонизации участвующие в работе систем противопожарной защиты предусмотрены 

огнестойким кабелем типа F/UTP Сat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,5. 

        Согласно СП 134.13330.2012 п. 6.30 в жилой доме предусмотрена система вызова 

экстренных оперативных служб с гарантированным электропитанием. Для вызова экстренных 

оперативных служб предусматривается установка в здании настенных телефонных аппаратов 

в вандал устойчивом исполнении типа Гранит-202 GSM-АН-3К, оснащенного аккумуляторной 

батареей. Телефонный аппарат работает по GSM-каналу от встроенной SIM-карты 

(предусматривает Заказчик при заключении договора с провайдером).  Количество аппаратов 

выбрано из расчета не менее одного телефонного аппарата на каждые шесть этажей, так же 

данный аппарат предусматривается в помещении консьержей и насосной пожаротушения.   
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Система приема эфирного телевидения 

   Проектом предусматривается подключение абонентов проектируемого много- 

квартирного жилого дома к сети коллективного приема эфирного телевидения. Прием 

телевизионных программ предусматривается от коллективных телеантенн, устанав- 

ливаемых на кровле здания на телевизионной мачте типа М6. Мачта телевизионная 

присоединяется к молниеприемной сетке проволокой d=8 мм при помощи сварки. Мол- 

ниеприемная сетка предусмотрена в электротехнической части проекта. 

В электрощитовой предусмотрена установка головной станции СГ-2000 в антивандальном 

шкафу. Домовая (межподъездная) разводка сигнала выполняется кабе-лем CATV-11, 

проложенным в трубах ПВХ по стенам и перекрытию. 

    Также проектом предусматривается установка подъездных усилителей  

в навесных шкафах с замком. Магистральные ответвители устанавливаются в те же шкафы, 

что и подъездные усилители. 

   Подъездная разводка сигнала выполняется кабелем CATV-11, проложенным в 

жестких гладких трубах ПВХ в электротехнических нишах. На каждом этаже в этажном 

распределительном шкафу в слаботочном отсеке устанавливаются абонентские от 

ветвители видеосигнала. Подключение абонентов к сети коллективного приема эфир- 

ного телевидения будет производиться по мере заселения квартир и заключения до- 

говора с обслуживающей организацией. 

Проектируемая система коллективного приема эфирного телевидения обеспечи- 

вает уровень сигнала на отводах абонентских ответвителей, устанавливаемых в 

слаботочных отсеках щитов этажных, на уровне 60-80 дБмкВ согласно ГОСТ Р 52023- 

Электропитание оборудования системы коллективного приема эфирного телевидения 

предусмотрено в электротехнической части проекта.  

Радиофикация 

Ввод магистрального волоконно-оптического кабеля (ВОК) предусмотрен в 

помещении 1-го этажа. Устанавливается оптический распределительный шкаф (ОРШ) типа 

"ШКОН", далее предусмотреть установку узлов приема и распределения 3-х обязательных 

программ проводного радиовещания в составе: БПР-2-BF, БОН, сплиттеров, обеспечивающих 

их прием по цифровому каналу. Установить ONT (ONU) модем на стороне абонента в сети 

GEPON/GPON. Далее для организации радиофикации на объекте предусмотрен канал 

передачи данных на оборудовании Темас «ТП-Центр» 100Вт с дополнительной установкой 

усилителя УМ3/50 на 50Вт, с пропускной способностью не менее 512 Кб/с. Данное 
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оборудование обеспечивает канал передачи данных от жилого дома до центральной станции 

проводного вещания, расположенной по адресу ул. Тимирязева, 29. Оборудование КТСО 

располагается на цокольном этаже в помещении узла доступа в телекоммуникационном 

шкафу с установленным источником резервного питания.  

Внутридомовые распределительные абоненские линии в здании выполнены 

кабелем ПРППМ 2х1,2. Разводка абонентских линий предусматривается проводом ПТПЖ-

2х1.2 с использованием коробок серии УК. Подключение радиопроводок должно быть 

шлейфное безразрывное. УК-2Р предусматривается установить в слаботочной части этажных 

электрослаботочных щитов. Горизонтальную разводку предусматривается от коробок УК-2Р 

до радиорозеток РПВ.  

Радиорозетки устанавливаются на одной высоте с электророзетками и не 

далее 1м от них. В квартирах предусматривается установка одной радиорозеткии. Сеть 

радиофикации в квартирах скрыта в штрабе под штукатурку. 

Домофонная связь 

Домофонная связь на объекте предусматривается на базе оборудования 

«Цифрал», устанавливаемого в помещении консьержа на 1 этаже здания. От блока вызова до 

проектируемого оборудования домофонной связи преду-сматриваются кабели ШВВПнг(А)-

LS- 2х0,75, КСВВнг(А)-LS -4х0,5, РК 75-3,7-344нг(A)-LS. От коммутаторов по вертикальным 

стоякам предусматривается прокладка кабеля ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5 до колодок 

коммутационных ЦИФРАЛ РК 10х10, устанавливаемых в этажных щитах. Горизонтальную 

разводку до каждой квартиры предусматривается выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS-2х0,5. 

Абонентские трубки устанавливает квартировладелец.   

Для обеспечения правильной работы запирающих устройств на внешние 

двери при входе в жилой дом устанавливаются доводчики. Проектом предусматривается 

отключение питания электромагнитных замков от приборов АПС.     

ДЕТСКИЙ САД 

Система телефонизации 

Проектом предусмотрено оснащение проектируемого детского сада: 

- системой телефонной связи сети общего пользования; 

- системой местной автоматической телефонной связи. 

Системы обеспечивают: 

- эффективную работу предприятия; 
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- оперативное взаимодействие служб охраны и эксплуатации здания, а также сотрудников 

объекта; 

- возможность получения сообщений о чрезвычайных ситуациях; 

- возможность своевременного вызова экстренных служб (в том числе «112», «01», «02», «03»); 

-  возможность подачи заявок коммунальным службам по работе систем жизнеобеспечения. 

Системы телефонной связи реализованы на оборудовании: 

- АТС на 16 номеров Panasonic KX-NS 500; 

- системном телефонном аппарате Panasonic KX-TS2388RU; 

- телефонных аппаратах Panasonic  KX-TS2350RU. 

АТС и системный телефон устанавливаются в помещении охраны на цокольном этаже. 

Монтаж АТС предусмотрен в телекоммуникационный шкаф ТШ, установленным в серверной 

на 1 этаже. Питание АТС предусмотрено от ИБП SKAT-UPS 1000 RACK. Установить ONT 

(ONU) модем на стороне абонента в сети GEPON/GPON. 

Проектом предусмотрено оснащение телефонной связью следующих помещений: 

- помещение охраны; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет зав. хоза; 

- кабинет заведующей производством; 

- бухгалтерия; 

-методический кабинет; 

- кабинет заведующей. 

Линии телефонизации выполнены кабелями марки КВПнг(С)-LSLTx-5е-4х2х0,52 и 

прокладываются в коридорах  в кабельном коробе 110х50 за подвесным потолком. Одиночные 

кабельные линии прокладываются  в кабельном канале 15х12.  Кабельные каналы и короба 

соответствуют ГОСТ Р53313-2009. 

Телефонные аппараты подключаются к телефонным розеткам при помощи патчкордов 

(входят в комплект поставки телефонных аппаратов). Телефонные розетки устанавливаются на 

высоте 300 мм от уровня чистого пола.  

Структурированная кабельная сеть 

Проект структурированной кабельной системы предусматривает решения по: 

- надёжной передаче данных  по кабельной системе в соответствии стандартами 

ISO/IEC 11801  и ГОСТ 53315 2012;  

- доступу к всемирной сети интернет;  

Сетевое оборудование для обеспечения работоспособности локально-

вычислительной сети, располагается в 19", 33U телекоммуникационном шкафу ТШ в серверной 
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на 1 этаже. В телекоммуникационном шкафу устанавливается коммутатор Ethernet 24 порта D-

link DES-1210-28. 

Линии структурированной кабельной сети от портов (розеток RJ-45) в помещениях 

заводятся на патч-панель в телекоммуникационном шкафу и далее с помощью патч-кордов 

производится коммутация по портам активного оборудования. 

Cтруктурированная кабельная система выполнена медножильными витопарными 

кабелями КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52. 

От помещения серверной  до  рабочих мест кабели прокладывать по коридорам в 

кабель-каналах 110х50 (за подвесным потолком) совместно с сетями телефонии, 

видеонаблюдения и системы охраны входов. Ввод кабелей в помещения из коридора 

осуществляется через стены в гильзах. Отверстия в месте ввода кабелей необходимо заделать 

легкоудаляемым негорючим составом. Совместная прокладка кабелей СКС и кабелей силовых 

сетей не допускается. 

Электропитание оборудования СКС предусмотрено в  электротехническом разделе. 

Для обеспечения непрерывного электропитания оборудования на время переключения питания 

на резервный источник настоящей документацией предусматривается установка источника 

бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK "Бастион". 

Радиофикация 

  Проектом предусматривается установка узлов приема и распределения 3-х 

обязательных программ проводного радиовещания в составе: БПР-2-BF, БОН, сплиттеров, 

обеспечивающих их прием по цифровому каналу. Устанавливается ONT (ONU) модем на 

стороне абонента в сети GEPON/GPON. Далее для организации радиофикации на объекте 

предусмотрен канал передачи данных на оборудовании Темас «ТП-Центр» 100Вт с 

дополнительной установкой усилителя УМ3/50 на 50Вт, с пропускной способностью не менее 

512 Кб/с. Данное оборудование обеспечивает канал передачи данных от детского сада до 

центральной станции проводного вещания, расположенной по адресу ул. Тимирязева, 29.  

Провода ПРПМ 2х1,2 прокладываются от шкафа по коридорам 1 этажа до 

ограничительных коробок УК-2Р,  от коробок-кабелем ПТПЖ 2x1,2 до розеток в помещения 

детского сада. Кабельные линии сети радиофикации прокладываются: 

- в подвале – в трубах ПВХ; 

- на 1 и 2 этажах - скрыто в штрабах стен или под слоем штукатурки.  

Радиоточки устанавливаются: 

- на 1 этаже – помещение охраны, медкабинет, кабинет заведующей производством, 

помещения групповых, кабинет заведующей, бухгалтерия, кабинет зав. хоза, бытовые 

помещения персонала; 

- на 2 этаже – зал музыкальных занятий, зал физкультурных занятий, комната 

преподавателей, кабинет логопеда-психолога, класс кружковое помещение, помещения 

групповых . 

В качестве оконечных устройств сети радиофикации приняты эфирные 

трехпрограммные радиоприемники  «Россия ПТ-223». 

Система охранной сигнализации 

Согласно ФЗ .35  в детском саду предусматривается система охранной сигнализации. 

Система охранной сигнализации выполняется в 3 рубежа, согласно Р 78.36.032-2013 и Р 

78.36.032-2014.  

Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью Рубеж-2ОП 

прот. R3/Рубеж-БИУ/ИМ-1 прот. R3 и считывателя «CP-Z2L». 
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Для ограничения доступа посторонних лиц в охраняемое здание применены охранные 

извещатели, которые подключаются к адресной линии связи ППКОПУ.  

В качестве охранных извещателей применены: 

- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»; 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2»; 

- извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2». 

Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2 прот. R3» 

предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а 

также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание 

или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на приемно-

контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи. 

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования 

извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-контрольный охранно-пожарный 

прибор по адресной линии связи, применены извещатели охранные объемные оптико-

электронные адресные «ИО 40920-2 прот. R3». 

Извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2 прот. R3» 

предназначены для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых 

помещений и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-

контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи. 

Кабельные сети системы охранной сигнализации выполнены кабелями марки 

КСВВнг(А)-LSLTx проложенными в пластиковых коробах 110х50 в общих коридорах и кабель-

каналах 10х15 по стенам.  

Система видеонаблюдения 

Система видеонаблюдения организована на базе оборудования компании RVi Group 

предназначенных для сбора, обработки, передачи изображений, построения систем 

видеонаблюдения. 

В состав системы входит следующее оборудование:  

- сетевые камеры видеонаблюдения "RVI-1NCТ2020 (3.6)"; 

- сетевые камеры видеонаблюдения "RVI-1NCE2020 (2.8)"; 

- сетевые камеры видеонаблюдения "RVi-1NCT2023 (2.8-12)"; 

- сетевой видеорегистратор «RVi-IPN32/2L-4K"; 

- сетевой коммутатор "RVi-1NS08F-2T"; 

- сетевой коммутатор "RVi-1NS08F-2T (1G)"; 

- источник бесперебойного питания "ИБП IPPON Innova RT";  

- монитор "RVi-M22P V.2". 

Глубина видеоархива рассчитана на 30 дней записи. 

Сетевая камера видеонаблюдения "RVI-1NCТ2020 (3.6)" предназначена для 

осуществления постоянной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование 

сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной 

охраны.  

Тип матрицы 1/2.7”, чувствительность в пределах 0,09 Люкс. Камера снимает видео с 

разрешением 1920x1080 при скорости трансляции 25к/с. 
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Режим день/ночь, механический инфракрасный фильтр, который позволяет аппарату «видеть» 

в темноте. Инфракрасная подсветка работает до 30 метров. 

Камера предназначена для установки вне помещений. Корпус имеет класс защиты IP67, что 

делает возможным эксплуатировать камеру в любых погодных условиях. 

Система теплообмена рассчитана на работу камеры в условиях сильного перепада 

температур (от минус 40 до плюс 60°С). 

Для наблюдения за входами/выходами здания, а также для наблюдения за внутренними 

помещениями проектом предусмотрены сетевые камеры видеонаблюдения "RVI-1NCE2020 

(2.8)". 

Купольная IP-камера видеонаблюдения "RVI-1NCE2020 (2.8)" предназначена для 

осуществления  трансляции видеоизображения по движению охраняемой зоны на 

оборудование сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или 

централизованной охраны.  

Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте "RVI-1NCE2020 (2.8)" 

оснащена ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 30 метров. 

"RVI-1NCE2020 (2.8)" транслирует видео с максимальным разрешением 1920x1080 при 

скорости 25 к/с или меньшим. 

Материал камеры металлический, а класс защиты IP67, что делает возможным 

эксплуатировать камеру в условиях от минус 40 до плюс 60°С. 

Для наблюдения за входами/выходами здания проектом предусмотрены IP-камеры 

видеонаблюдения "RVi-1NCT2023 (2.8-12)". 

Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте, видеокамера оснащена 

ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 40 метров. 

"RVi-1NCT2023 (2.8-12)" формирует видеопоток с максимальным разрешением 1920х1080 

при скорости 25 к/с или меньшим. 

Вариофокальный объектив данной модели может менять фокусное расстояние в пределах 2.8-

12 мм, который обеспечивает угол обзора по горизонтали 105°-33° и вертикали 56°-18°.   

IP-камера видеонаблюдения "RVi-IPC32VL (2.7-12)" поддерживает архивирование на MicroSD 

емкостью до 128 ГБ. 

Корпус камеры антивандальный и имеет класс защиты IP67. Это даёт возможность 

её эксплуатировать в диапазоне рабочих температур от -40 до +60°C. 

Для видеофиксации, предназначенное для обработки и записи видеосигнала 

поступающего с видеокамер, вывода видеоизображения на монитор в проекте применяется 

сетевой видеорегистратор  "RVi-IPN32/2L-4K". 
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Регистратор построен на базе высокопроизводительного процессора с поддержкой 

кодирования по стандарту H.265 и с возможностью подключения 32 IP-камер 

видеонаблюдения с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, что соответствует 8Мп. 

Для вывода на мониторы видеоизображения регистратор оснащен 1 HDMI 

видеовыходом (поддерживаемое разрешение 3840×2160). В "RVi-IPN32/2L-4K" можно 

установить до 2 жёстких дисков объемом до 10 Тб каждый. Этот объем информации позволяет 

создать архив видеоданных до 1- месяца. 

Сетевой коммутатор "RVi-1NS08F-2T" (10 портов),  с поддержкой стандарта 

питания PoE (IEEE 802.3af/at). PoE бюджет составляет 124,5 Вт. При использовании 

дополнительного  блока питания общий РоЕ бюджет может быть увеличен до 240 Вт. 

Количество подключаемых SFP модулей составляет 1 порт. Имеется встроенная грозозащита. 

Дальность передачи сигнала может быть увеличена со 100 метров до 250 метров путем 

переключения портов коммутатора в режим CCTV. 

Минимальное время восстановления после отключение питания (порядка 5 секунд) 

К выходам сетевых коммутаторов осуществляется подключение IP-видеокамер. 

Питание видеокамер осуществляется по технологии PoE. 

При необходимости возможно дальнейшее расширение системы для большей 

детализации состояния защищаемого объекта. 

Цифровое изображение, формируемое камерами, выводится на мониторы рабочей 

станции поста наблюдения, расположенной на 1 этаже в помещении охраны №158. Для 

наблюдения за состоянием защищаемого объекта в режиме реального времени проектом 

предусмотрен монитор "RVi-M22P V.2". 

Линия передачи данных с поддержкой PoE выполняются кабелем Спецкабель 

Лоутокс КВПнг(C)-LSLTx-5e Nx2x0,52. 

4.2 Кабели прокладываются:  

- в помещениях в кабельном канале ПВХ; 

- по улице в гофрированной ПНД трубе; 

- в жесткой ПВХ трубе проходы через стены и перекрытия. 

Система тревожной сигнализации для МГН 

Система предназначена для вызова помощи лицам МГН (маломобильные группы 

населения), находящимся в замкнутом пространстве зданий (кабины уборной, санузлов), и 

позволяет осуществлять вызов персонала для оказания помощи, путем подачи сигнала от 

индивидуальных устройств вызова. 

Система построена на основе комплекта вызова экстренной помощи с контролем 

подключенных устройств и линий подключения «AL-MGN1» производства ООО «Омега 

Саунд» и состоит из: 
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- блока вызова на 4 канала «AL-SPX4»; 

- светозвуковых сигнализаторов «AL-DI»; 

- устройств вызова «AL-RB»; 

- кнопок отмены вызова «AL-СB». 

Проектом предусмотрено оснащение системой тревожной сигнализации санузлов для 

МГН, находящихся на 1,2 этажах проектируемого детского сада, с выводом сигнала в 

помещение охраны на цокольном этаже. 

Центральный блок вызова устанавливается в помещении охраны на цокольном этаже. 

Светозвуковые сигнализаторы устанавливаются над входами помещений санузлов 

для МГН. Кнопки вызова устанавливаются у сан. приборов на высоте 900 мм от уровня чистого 

пола. Кнопки отмены вызова устанавливаются у выходов из помещений санузлов для МГН. 

Линии системы тревожной сигнализации для МГН выполнены кабелем КПСВВнг(А)-

LSLTx 1х2х0,75 и прокладываются в кабель-каналах 110х50  совместно с линиями СКС, 

телефонии, линиями системы видеонаблюдения.  

Система селекторной связи 

Проектом предусматривается оборудование зоны безопасности для маломобильных 

групп населения системой селекторной связи с постом охраны. 

В зоне безопасности для МГН на 2 этаже устанавливается абонентское устройство  

Commax CM-800 системы селекторной связи на высоте 1000 мм от уровня чистого пола. В 

помещении охраны устанавливается мастер-станция Commax CM-801 системы селекторной 

связи. Связь между устройствами осуществляется по двухпроводной линии связи, выполненной 

огнестойким кабелем марки Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75, прокладываемым совместно 

с линиями противопожарных систем в кабель-канале 40х60.  

Электропитание предусмотрено от ИП 12В РИП-12 ИСП.12 со встроенной АКБ 7А/ч. 

Система приема эфирного телевидения 

Проектом предусматривается оснащение проектируемого детского сада системой 

приема сигналов эфирного телевидения. Проектом предусмотрено 2 точки приема сигналов – в 

помещениях охраны на цокольном этаже и кабинете заведующей детского сада на цокольном 

этаже. 

Прием телевизионных программ предусматривается от коллективных телеантенн, 

устанавливаемых на кровле здания.   

Установка головной станции СГ-2000, телеантенн, усилителей – общие для жилого 

дома и встроенного детского сада. Разводка сигнала выполняется кабелем РК 75-4-319нг(A)-

LSLTx, проложенным в трубах ПВХ по стенам и перекрытию.     

Проектируемая система коллективного приема эфирного телевидения обеспечивает 

уровень сигнала на отводах абонентских ответвителей, устанавливаемых в слаботочных 

отсеках щитов этажных, на уровне 60-80 дБмкВ согласно ГОСТ Р 52023- 

Электропитание оборудования системы коллективного приема эфирного телевидения 

предусмотрено в электротехнической части проекта.  

Домофонная связь 

Система охраны входов предусмотрена для ограничения доступа в здание посторонних 

лиц. 

Домофонная связь на объекте предусматривается на базе оборудования «Цифрал», 

устанавливаемого в помещении охраны на цокольном этаже в детском саду.  
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Одна вызывная панель устанавливается снаружи здания у входов для посетителей на 

расстоянии 1500 мм от уровня чистого пола, вторая вызывная панель устанавливается снаружи 

главного входа в здание. Электропитание видеодомофона предусмотрено от электросети 220 В 

и выполнено в электротехнической части проекта.  

От блока вызова до проектируемого оборудования домофонной связи преду-

сматриваются кабели КСВВнг(А)-LSLTx -4х0,5, РК 75-3,7-344нг(A)-LSLTx. 

Проектом предусматривается отключение питания электромагнитных замков от 

приборов АПС. 

Система экстренной связи (СЭС) 

Проектом предусматривается оснащение проектируемого детского сада системой 

экстренной связи (СЭС). Система связи, предназначенная для организации экстренной связи 

людей со специальными службами (службой спасения МЧС, полицией, скорой помощью и 

другими). 

Проектом предусмотрена установка телефонного аппарата “Гранит-202" на пути 

эвакуации в вестибюле на 1-ом этаже, который позволяет оперативно связаться со службами 

экстренного реагирования. 

Телефонный аппарат системы экстренной связи подключается к аналоговой АТС в 

комнате охраны на цокольном этаже. Телефон экстренной связи обладает абсолютным 

приоритетом по отношению к другим телефонам. При снятии трубки с телефона экстренной 

связи линия переключается на него и приводится в исходное состояние независимо от того, 

была ли она занята другими аппаратами или свободна. Затем телефон автоматически 

устанавливает соединение с соответствующей экстренной службой по запрограммированному 

в нем номеру автонабора. 

Линия СЭС выполнена кабелем марки КВПнг(А)-LSLTx-5е и прокладывается в 

коридоре  в кабельном коробе 110х50.  

н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

Коммутационное оборудование, позволяющее производить учет исходящего трафика 

на всех уровнях присоединения, заданием на проектирование не предусматривается. 

о) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для 

объектов производственного назначения 

Проектируемый детский сад не является объектом производственного назначения,  

локальная вычислительная сеть не разрабатывалась. 

п) обоснование выбранной трассы линий связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков; 

определение границ охраняемых зон линий связи исходя из особых условий пользования 

Выбор трассы сетей связи выполнен на основании технических условий и 

предварительного согласования. Данная трасса соответствует условиям обеспечения: 

- минимальной длины трассы; 

- наименьшей стоимости строительства; 

- лучших условий эксплуатации линейных сооружений и надежной их работы. 
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 Техника безопасности 

Проектная документация выполнена в соответствии с нормами и правилами по технике 

безопасности, взрыво- и пожарной безопасности, а также охране труда. При выполнении 

строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности. При 

строительно-монтажных работах на кабельных линиях, уплотнённых аппаратурой систем 

передач, следует выполнять правила безопасности, изложенные в "Правилах по охране труда 

при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации)" Москва, 

Минсвязи РФ 18.03.96г., и в ОСТ 45.14-78 "Пункты необслуживаемые усилительные". 

Регламентные работы 

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту (ТО и ППР) систем сетей связи, должны проводиться в соответствии с годовым 

планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов-изготовителей и сроками 

проведения ремонтных работ, специализированной организацией, имеющей лицензию, по 

договору. Проверка работоспособности систем производится в соответствии с действующими 

нормативными документами и подтверждается актами. 
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ч
Лист №док

. док.
Подп. Дата 

ГИП Высоцкая  04.19

Таблица регистрации 

изменений 

Стадия Лист Листов 

Рук.группы Ильина 04.19 П 1 

      ООО «ЕСК-Проект» Н.контроль Коваль 04.19

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера (страниц) Всего 

 (страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата Изменен-

ных 

Заменен-

ных 
Новых 

Аннули- 

рованных 

1 94-19 04.19

2 112-19 05.19
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
- извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный

AutoCAD SHX Text
адресный "ИО 40920-2"

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
"ИО 32920-2"

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
-извещатель охранный точечный магнитоконтактный "ИО 102-26"

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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TV
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AutoCAD SHX Text
ОК-НРС нг(А)-HF 24Х6ХG657A

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
ОК-НРС нг(А)-HF 24Х6ХG657A

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
ONТ

AutoCAD SHX Text
интернет

AutoCAD SHX Text
телефон

AutoCAD SHX Text
телевидение

AutoCAD SHX Text
(5 шт.)

AutoCAD SHX Text
5xШОС S7 

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
ONТ

AutoCAD SHX Text
интернет

AutoCAD SHX Text
телефон

AutoCAD SHX Text
телевидение

AutoCAD SHX Text
ОЭ

AutoCAD SHX Text
(5 шт.)

AutoCAD SHX Text
5xШОС S7 

AutoCAD SHX Text
УЭРМ

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
ОЭ

AutoCAD SHX Text
УЭРМ

AutoCAD SHX Text
ОК-НРС нг(А)-HF 24Х6ХG657A

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
ОК-НРС нг(А)-HF 24Х6ХG657A

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
ONТ

AutoCAD SHX Text
интернет

AutoCAD SHX Text
телефон

AutoCAD SHX Text
телевидение

AutoCAD SHX Text
(5 шт.)

AutoCAD SHX Text
5xШОС S7 

AutoCAD SHX Text
TV

AutoCAD SHX Text
Т

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
Гранит-202 

AutoCAD SHX Text
 GSM-АН-3К

AutoCAD SHX Text
с АКБ

AutoCAD SHX Text
05.19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Зам.

AutoCAD SHX Text
112-19

AutoCAD SHX Text
ОРШ

AutoCAD SHX Text
БОН

AutoCAD SHX Text
БОН

AutoCAD SHX Text
со сплиттерами

AutoCAD SHX Text
ONT-терминал

AutoCAD SHX Text
ОРШ

AutoCAD SHX Text
БОН

AutoCAD SHX Text
БОН

AutoCAD SHX Text
со сплиттерами

AutoCAD SHX Text
ONT-терминал

AutoCAD SHX Text
Шкаф ТШ (серверная)

AutoCAD SHX Text
ОК-НРС нг(А)-HF 24Х6ХG657A
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AutoCAD SHX Text
Структурная схема радиофикационной сети жилого дома

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1-й этаж

AutoCAD SHX Text
2-й этаж

AutoCAD SHX Text
3-й этаж

AutoCAD SHX Text
21-й этаж

AutoCAD SHX Text
Схема - 1 секция ж.д. 5.1

AutoCAD SHX Text
Консьерж 1 этаж

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
4-20-й этаж

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
Консьерж 1 этаж

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
по потолку 1-го этажа

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Детский сад

AutoCAD SHX Text
за потолком 

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
Схема - 2 секция ж.д. 5.1

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2   к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
УК-2Р

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ПТПЖ-2х1,2    к.к.60х40 (РФ)40 (РФ) (РФ)

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
N уч

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Н.контроль

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
Ильина

AutoCAD SHX Text
г. Челябинск, Центральный район

AutoCAD SHX Text
04.19

AutoCAD SHX Text
Высоцкая

AutoCAD SHX Text
04.19

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
Коваль

AutoCAD SHX Text
04.19

AutoCAD SHX Text
04.19

AutoCAD SHX Text
269-ЕП-2018-ИОС5.1.ГЧ

AutoCAD SHX Text
Коваль

AutoCAD SHX Text
"Жилой дом (стр. 5) с административными 5) с административными помещениями и встроенным детским садом на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч  в Центральном районе г. Челябинска"

AutoCAD SHX Text
12-ПРППМ-2х1,2 (РФ) 2П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
6-ПРППМ-2х1,2 (РФ) П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
13-ПРППМ-2х1,2 (РФ) 2П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
14-ПРППМ-2х1,2 (РФ) 2П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
за потолком 

AutoCAD SHX Text
6-ПРППМ-2х1,2 (РФ) П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
13-ПРППМ-2х1,2 (РФ) 2П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
12-ПРППМ-2х1,2 (РФ) 2П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
ОРШ

AutoCAD SHX Text
БОН

AutoCAD SHX Text
ТЕМАС "ТП-Центр"

AutoCAD SHX Text
ONT-терминал

AutoCAD SHX Text
БОН

AutoCAD SHX Text
со сплиттерами

AutoCAD SHX Text
Кабель оптический

AutoCAD SHX Text
по проекту наружных сетей

AutoCAD SHX Text
13-ПРППМ-2х1,2 (РФ) 2П-25 (РФ)

AutoCAD SHX Text
05.19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Зам.

AutoCAD SHX Text
112-19
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AutoCAD SHX Text
Структурная схема домофонной сети жилого дома

AutoCAD SHX Text
1-й этаж

AutoCAD SHX Text
2-й этаж

AutoCAD SHX Text
3-й этаж

AutoCAD SHX Text
21-й этаж

AutoCAD SHX Text
4-20-й этаж

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
КСВВнг(А)-LS-2х0,5, к.к.60х40 (ДФ)

AutoCAD SHX Text
ML ЦИФРАЛ /Т

AutoCAD SHX Text
ТМ 

AutoCAD SHX Text
Кн

AutoCAD SHX Text
ЦИФРАЛ ИНТЕЛ

AutoCAD SHX Text
Блок вызова

AutoCAD SHX Text
КОД с П

AutoCAD SHX Text
Контроллер 

AutoCAD SHX Text
ЦИФРАЛ /Т

AutoCAD SHX Text
4-ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5, 2П-25

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
КСВВнг(А)-LS-2х0,5, к.к.60х40 (ДФ)

AutoCAD SHX Text
Комната консьержа 

AutoCAD SHX Text
ЦПУ домофона

AutoCAD SHX Text
Коммутатор КМГ-100

AutoCAD SHX Text
Коммутатор КМГ-100

AutoCAD SHX Text
Блок консьержа БК-01 

AutoCAD SHX Text
Блок питания БП-2  2шт.

AutoCAD SHX Text
220В

AutoCAD SHX Text
Входная дверь N1

AutoCAD SHX Text
2-ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5, 2П-25

AutoCAD SHX Text
ML ЦИФРАЛ /Т

AutoCAD SHX Text
ТМ 

AutoCAD SHX Text
Кн

AutoCAD SHX Text
ЦИФРАЛ ИНТЕЛ

AutoCAD SHX Text
Блок вызова

AutoCAD SHX Text
КОД с П

AutoCAD SHX Text
Контроллер 

AutoCAD SHX Text
ЦИФРАЛ /Т

AutoCAD SHX Text
4-ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5, 2П-25

AutoCAD SHX Text
Комната консьержа 

AutoCAD SHX Text
ЦПУ домофона

AutoCAD SHX Text
Коммутатор КМГ-100

AutoCAD SHX Text
Коммутатор КМГ-100

AutoCAD SHX Text
Блок консьержа БК-01 

AutoCAD SHX Text
Блок питания БП-2  2шт.

AutoCAD SHX Text
220В

AutoCAD SHX Text
Входная дверь N2

AutoCAD SHX Text
2-ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5, 2П-25

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
+ -

AutoCAD SHX Text
КСВВнг(А)-LS- 4х0,5, ШВВПнг(А)-LS- 2х0,75

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
КСВВнг(А)-LS- 4х0,5, ШВВПнг(А)-LS- 2х0,75

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
КСВВнг(А)-LS-2х0,5, к.к.60х40 (ДФ)

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
2 ТПВнг(А)-LS-10х2х0,5

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
РК 10х10

AutoCAD SHX Text
П-25

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
КСВВнг(А)-LS-2х0,5, к.к.60х40 (ДФ)

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Слаботочный отсек  этажного щита

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
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